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Nazov a adresa laboratoria:

Meno a adresa zakaznika:

Cislo zakazky:
Odberné miesto:
Matrica:

Pocet stran protokolu o skuske vzorky: 1z 3

Protokol o skuske €. 858/2023/PV
(vzorky vody ¢&. 858)

SEVEROSLOVENSKE VODARNE A KANALIZACIE, a.s.

HS Laboratérium, prevadzka Hydroanalytické laboratérium Horny Hriov
Béricka cesta 1960, 010 57 Zilina
Tel.: +421 905 519 939, e-mail: laboratorium@sevak.sk, www.sevak.sk

Obecny podnik stavebno-polnohosp. a lesnej vyroby s.r.o.

Obecny urad €.657, 023 05 Nova Bystrica

20230035
Nova Bystrica - rodinny dom ¢.538, Cader Dusan - kuchyfia
pitna voda

Druh vzorky:

Datum a €as odberu / prevzatia vzorky / vykonu skuasky (od-do):
03.05.2023 9:30/03.05.2023 / 03.05.2023 - 08.05.2023

Vzorku odobral/prevzal:
Postup odberu podra:

Vrbka Marian, Pavlik Jan / Vrbka Marian
SPP &.14 [STN EN ISO 5667-1,(3),(14), STN EN ISO 19458, STN ISO 5667-5,(11)]
Odber a skusky vykonané na zaklade:

Tabulka vysledkov ukazovatel'ov.

objednavky od zakaznika

Odber vzorky:

Akreditovany

bodova - vodovodna siet

Ukazovatel Metdda stanovenia Vysledok | gilj?\rg;l(a Li/:e' Pozn. [VthI._iSr)T;ZOZS]
Teplota vzduchu** STN 75 7375 8,7 °C N
Teplota vody*/** STN 75 7375 9,6 °C +0,9 A
Oxid chloridity** SOP &.92 (HACH - Metdda 10126) <0,06 mg/I A 0,20
Escherichia coli STN EN ISO 9308-1 (éOP ¢.78) 0] KT3/100 ml A
Koliformné baktérie STN EN ISO 9308-1 (éOP ¢.78) 0| KTJ1/100 ml A
Crevné enterokoky STN EN ISO 7899-2 (SOP ¢.42) 0| KT3/100 ml A
gth(i:vovatel’né mikroorganizmy pri SOP ¢.43 (STN EN ISO 6222) 1 KTJ/ml A 200
gth(i:vovatel’né mikroorganizmy pri SOP ¢.43 (STN EN ISO 6222) 1 KTJ/ml A 50
Clqst)ridium perfringens (vratane STN EN ISO 14189 (SOP ¢.44) 0| KTJv 100 ml A 0
spor’
Zivé organizmy STN 75 7711 (SOP &.36) jedince/ml A
VI&knité baktérie (okrem Zelezitych a |STN 75 7711 (SOP &.36) jedince/ml A
manganovych baktérii)
Mikromycéty stanovitel'né STN 75 7711 (SOP &.36) 0] jedince/ml A 0
mikroskopicky
Mftve organizmy STN 75 7711 (SOP ¢&.36) jedince/ml A 30
Zelezité a manganové baktérie STN 75 7711, STN 75 7712 (50P ¢&.36) 0| pokryv.p. v % A 10
Abiosestdn STN 75 7712 (SOP ¢.37) 1] pokryv.p. v % 88 A 10
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Pocet stran protokolu o skuske vzorky: 2z 3

Cislo vzorky: 858

. : , Merna Urel Limit
Ukazovatel Metoda stanovenia Vysledok jednotka o Pozn. | vk 91/2023]

Farba S0P ¢.79 (STN EN ISO 7887, metéda C) 8,3 mg/l Pt 1,2 A 15,0
Zakal STN EN ISO 7027-1 (§OP €.63) <1,0 FNU A 5,0
Pach SOP ¢.64, zmyslovo 0 - N

Chut' SOP ¢.62, zmyslovo 0 - N

Reakcia vody* SOP ¢.27 (STN EN ISO 10523) 7,66 - +0,05 A 6,50-9,50
Absorbancia (254 nm, 1 cm) STN 75 7360 (§OP ¢.38) 0,053 - 14 A 0,080
Vodivost’ STN EN 27888 (§OP ¢.28) 19,4| mS/m pri 20 8 A 125

°C

Chemicka spotreba kyslika STN EN ISO 8467 (SOP &.32) 1,36 mg/I 32 A 3,00
manganistanom

Amonne i6ny STN EN ISO 14911 (§OP ¢.77) <0,050 mg/I A 0,50
Dusitany STN EN ISO 10304-1 (éOP ¢.75) <0,050 mg/I A 0,50
Dusi¢nany STN EN ISO 10304-1 (SOP ¢.75) 2,70 mg/I 9 A 50,0
Mangén S0P &.22 (STN 75 7489) <15,0 g/l A 50,0
Zelezo S0P ¢.22 (STN ISO 8288) <0,05 mg/| A 0,20
Hlinik STN ISO 10566 (§OP ¢.80) 0,096 mg/I 23 A 0,200

VYSVETLIVKY

*

*%*

rel

- relativna rozSirenda neistota (k=2)

- pri ukazovateli sa uvadza neistota v rovnakej mernej jednotke ako pri vysledku

- terénne meranie

Poznamka:

- Zaznamy o odbere su v HS Laboratoérium.

- V zmysle Vyhlasky MZ SR &.91/2023 Z.z. nazov ukazovatela Enterokoky je zmeneny na Crevné enterokoky.

Mikrobiologické ukazovatele:
Vysledky mikrobiologickych skuSok sa s 95% pravdepodobnostou nachadzaju v konfidenénom intervale:

- (0 - 14) KTJ v 1ml pre Kultivovatelné mikroorganizmy pri 22 °C
- (0 - 14) KTJ v 1ml pre Kultivovatefné mikroorganizmy pri 36 °C
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Pocet stran protokolu o skuske vzorky: 3 z 3

Cislo vzorky: 858

Vysvetlivky:
- Miesto vykonu skusok je identické s nazvom laboratéria.
- Miesto vykonu terénnych merani je identické s nazvom odberného miesta.

- Protokol sa vztahuje na predmet ski$ania a na vykonané skusky a nenahradza schvalenia vyrobku.

- Tento protokol obsahuje vysledky neakreditovanych skusok, ktoré si oznacené N, vysledky akreditovanych skuSok
oznacenych A a skiusok zabezpecenych externe oznacenych S.

- Pri akreditovanom odbere neistota vysledku zahffia neistotu analyzy a neistotu vzorkovania.

- Laboratérium nie je zodpovedné za odber vzoriek, ak vzorku odobral zakaznik, vysledky sa vztahuju na vzorku ako bola
prijatd a neistota vysledku nezahffia neistotu vzorkovania.

- Protokoly o sktiske mdZe pouzivatel reprodukovat bez obmedzenia celé. Ciastoéna reprodukcia je mozna len s
pisomnym suhlasom veduceho HS Laboratérium.

- Pouzivatel sluzieb akreditovaného pracoviska v ziadnom pripade nesmie pouzit jeho akreditaénu znacku.

- Laboratérium pitnych véd ma Cislovanie protokolu s ozna¢enim PV.

Prilohy:

Odchylky od dokumentovanych postupov: nie su

Protokol vypracoval: Bugariova Silvia
Za hydrobiologické a mikrobiologické skusky zodpoveda: RNDr. Natalia Lieskovska

Za spravnost’ protokolu zodpovedaju: Ing. Danka Rosincova, Ing. Blazena Siazikova

Protokol o skuske schvalil:
Datum: 09.05.2023

?Jﬁ/ﬁ VP RSN
Ing. Danka Rosincova

veduci HS Laboratérium

Koniec protokolu




